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Reihenklemme an der Messzelle
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Reihenklemme am Zählermesssatz--X2

wenn Leitungslänge > 15 m, dann Leitungsquerschnitt 6 mm²-1)

-2)

-4)

potentialfreier Kontakt (-K98)

zur Auslösung des Einspeiseleistungsschalters

-3) Einphasiges Spannungsüberwachungsrelais

Fa. Bender,

Typ: VME421H-D-1,

Artikel-Nr.:  B 9301 0003

Dreiphasiges Spannungsüberwachungsrelais

Fa. Bender,

Typ: VMD423H-D-3,

Artikel-Nr.:  B 9301 0022

-5) Arbeitsstromfallklappe Fa. Phoenix Contact,

Typ: MR11

Bestell-Nr.:  Aufbau: 1131094/11/90/8/2A/AS/00/FD/00/00/00/0

                    Einbau: 1131094/11/92/8/2A/AS/00/FD/00/00/00/00

                                                               BB ≥ Beschriftungsvorgabe:

                                                                        für 1. Zeile:                         AUS

                                                                        für 2. Zeile:                        LS

-6) ggf. zur Klemmenleiste des vorhandenen Übergabeschutzes

-7) PSU als Kondensatorauslösegerät

Fa. KRIES ENERGIETECHNIK

Typ: PSU_110V_0,1As

Artikel-Nr.:  2500722

-8) Kontaktbeschaltung bei Ruhestromauslösung des Generatorleistungsschalters

-9) Bezeichnung entsprechend Anlagenkonfiguration

-10) Ausrüstung optional
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10)

-12) Beschaltung nur bei Anlagen mit LAT und Sicherung in der Übergabe

12)
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-13) Beschaltung nur bei Anlagen mit LS in der Übergabe
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Ausgabe Änderung Datum Name Norm

Datum
Bearb.
Geprüft

16.01.2025

Urspr. 2-4-1733-16 Ers. f.

Stromnetz Berlin GmbH

Ers. d. 2-4-1943-4 Blatt 1-
v. 1 Bl.

10(6)-kV-Messfeld für Stationen
Stromnetz Berlin GmbH Bild 2.3 Versorgung aus dem offenen Ring

Standardisiertes Messfeld für mit und ohne
Übergabeschutz, optionaler Spannungsschutz
Arbeitsblatt
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