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1 Geltungsbereich 

Diese Technischen Mindestanforderungen Netzsicherheitsmanagement gelten für 

Erzeugungsanlagen im Verteilungsnetz der Stromnetz Berlin GmbH, im Folgenden 

„Netzbetreiber“ genannt, für in der Nieder- und Mittelspannungsebene anzuschlie-

ßende Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer installierten Leistung ab 25 kW 

bis 100 MW. Erzeugungsanlagen und Speicher am 110-kV-Hochspannungsnetz in 

Berlin werden abweichend zu diesem Dokument nach Vorgabe der Technischen 

Anforderungen für den Anschluss an das Hochspannungsnetz Berlin eingebunden. 

 

Diese Technischen Mindestanforderungen Netzsicherheitsmanagement gelten zur 

Erfüllung der Systemverantwortung nach § 13 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

und des Einspeisemanagements nach § 9 des Gesetzes für den Ausbau erneuer-

barer Energien (Erneuerbare- Energien-Gesetz – EEG) sowie des § 29 des Geset-

zes über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten 

Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG). 

 

Grundsätzlich wird in Anlagen mit einer installierten Leistung unter 100 kW (bei PV-

Anlagen kWp), die über Funk-Rundsteuertechnik in das Netzsicherheitsmanage-

ment eingebunden werden und in Anlagen ab 100 kW (bei PV-Anlagen kWp) instal-

lierter Leistung, die fernwirktechnisch in das Netzsicherheitsmanagement des Netz-

betreibers eingebunden werden, unterschieden. 

 

Die Technischen Mindestanforderungen Netzsicherheitsmanagement gelten in Ver-

bindung mit den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, der VDE 

Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – TAR Niederspannung, der VDE-AR-N 4105 – 

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz und der VDE-AR-N 4110 – Techni-

sche Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz 

und deren Betrieb (TAR Mittelspannung). 

2 Anwendungsbereich 

2.1 Allgemeine Regelungen 

Eine Erzeugungsanlage im Sinne dieser Technischen Mindestanforderungen Netz-

sicherheitsmanagement besteht aus allen an einem Netzanschluss angeschlosse-

nen Erzeugungseinheiten eines Primärenergieträgers (z. B. alle PV-Einheiten oder 

BHKW-Module). Eine Erzeugungsanlage kann aus einer oder mehreren Erzeu-

gungseinheiten bestehen. 

 

Ein Speicher ist als eine Einheit oder Anlage definiert, die elektrische Energie aus 

einer Kundenanlage, einer Anschlussnutzeranlage oder aus dem öffentlichen Netz 

beziehen, speichern und wieder einspeisen kann. 

 

Das EEG normiert besondere technische Vorgaben zum Einspeisemanagement für 

Erzeugungsanlagen und Speicher. 

 

Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energien sowie Betreiber von KWK-Anlagen müssen ihre Erzeugungsanlagen mit: 
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1. Einer installierten Leistung ab 25 kW (bei PV-Anlagen kWp) mit technischen 

Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspei-

seleistung ganz oder teilweise zumindest bei Netzüberlastung ferngesteuert 

reduzieren kann. 

 

2. Einer installierten Leistung ab 100 kW (bei PV-Anlagen kWp) zusätzlich zu 

(1.) die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann. 

 

Die Pflicht zur Installation der Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der 

Einspeiseleistung und zum Abruf der jeweiligen Ist-Einspeisung, sowie zur Über-

nahme der damit verbundenen Kosten trifft den Anlagenbetreiber. Kommt ein EEG-

Anlagenbetreiber dieser Verpflichtung nicht nach, sieht das EEG entsprechende 

Sanktionen vor. 

 

Die Kosten für die Einbindung in die Netzleittechnik des Netzbetreibers und die 

Signal- und Datenübertragung trägt der Netzbetreiber. 

2.2 Regelungen für Photovoltaikanlagen 

Besondere Regelungen, für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie (PV-Anlagen) mit einer installierten Leistung unter 25 kW (bei 

PV-Anlagen kWp) sind entsprechend den technischen Vorgaben nach dem EEG in 

der jeweils geltenden Fassung anwendbar. 

 

Mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ge-

mäß EEG als eine Anlage gelten, müssen über ein gemeinsames Einspeisema-

nagement gemäß Abschnitt 4 gesteuert werden. Dies gilt auch, wenn die beschrie-

benen Leistungsgrenzen für den Einsatz des Einspeisemanagements erst durch 

eine spätere Anlagenerweiterung überschritten werden. 

 

Für solche Anlagen mit einer insgesamt installierten Leistung ab 100 kW (bei PV-

Anlagen kWp) ist die Ist-Wert-Erfassung über eine vom Betreiber zu installierende 

Summationsmessung zu realisieren. Anlagenerweiterungen, die in Abständen von 

mehr als zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten nachträglich in Betrieb ge-

nommen werden, können mit einem eigenen Einspeisemanagement ausgerüstet 

werden. 

3 Grundsätze 

Der Netzbetreiber stellt das Signal zur Reduzierung der Einspeiseleistung der Er-

zeugungsanlage oder Speichers bei Netzüberlastung bereit. Die Reduzierung er-

folgt, wie in den Technischen Mindestanforderungen der VDE-AR-N 4105 beschrie-

ben, in vier diskreten Stufen bezogen auf die Einspeisewirkleistung der Erzeu-

gungsanlage. 

 

Dabei ist es irrelevant, ob die Erzeugungsanlage direkt in das Netz des Netzbetrei-

bers einspeist (Volleinspeisung) oder in ein nachgelagertes Netz eines Anschluss-

nehmers (z. B. Eigenverbrauchsregelung oder bilanzielle Durchleitung). 
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Darüber hinaus bewirkt bei Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ab 

100 kW (bei PV-Anlagen kWp) mit Fernwirktechnik nach Abschnitt 2.1 ein Befehl 

„Aus mit Netztrennung“ die Trennung vom Netz im Fall einer schweren Netzstö-

rung. Mit diesem Befehl erfolgt auch, z. B. bei Instandsetzungen bzw. Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen im Netz, falls erforderlich die „Anlagenabschaltung“ nach 

VDE-AR-N 4105 (Reduzierung der Kurzschlussleistung für Arbeiten unter Span-

nung). 

Bei Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ab 30 kVA bis kleiner 100 

kVA erfolgt u. a. bei Arbeiten unter Spannung, Instandsetzungen und der Durchfüh-

rung von Baumaßnahmen im Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versor-

gung die Anlagenabschaltung manuell vor Ort über einen Schlüsselschalter, siehe 

Abschnitt 4.2. 

 

Erzeugungsanlagen, welche aus mehreren Erzeugungseinheiten bestehen und in 

Summe eine maximale Scheinleistung SAmax größer 30 kVA aufweisen müssen ent-

sprechend der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 mit einem zentralen Kup-

pelschalter den Netztrennbefehl ausführen. Dies gilt auch bei einer Anlagenerwei-

terung. 

3.1 Reduzierung der Einspeiseleistung 

Erhält der Anlagenbetreiber ein Signal zur Reduzierung der Einspeise-leistung, 

sind die Leistungsreduzierungsbefehle gemäß der Vorgabe des Netzbetreibers un-

verzüglich umzusetzen. Der Befehl zur Reduzierung der Einspeiseleistung bezieht 

sich immer auf die gesamte Erzeugungsanlage bzw. Speicher, unabhängig davon, 

aus wie vielen Erzeugungseinheiten (z. B. Generatoren oder Wechselrichtern) die 

Anlage besteht. 

 

Die Forderung zur Reduzierung lautet: 

• keine Reduzierung (100 % - volle Einspeisung) 

• auf maximal 60 % Gesamtnennleistung der Erzeugungsanlage 

• auf maximal 30 % Gesamtnennleistung der Erzeugungsanlage 

• auf 0 % Gesamtnennleistung der Erzeugungsanlage (ohne Netztrennung) 

3.2 Messwerterfassung 

Das Datenmodell zur Messwerterfassung und -übertragung für Erzeugungsanlagen 

und Speicher erfolgt nach Vorgabe der System Operation Guideline (SO GL) und 

der Redispatch-2.0-Anforderungen. 

 

SO GL: www.entsoe.eu/network_codes/sys-ops/ 

3.3 Rückmeldungen aus der Erzeugungsanlage 

Bei Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ab 100 kW und Fern-

wirktechnik werden die im Folgenden beschriebenen Quittierungs- und Stellungs-

meldungen aus der Kundenanlage erwartet. 

 

http://www.entsoe.eu/network_codes/sys-ops/


 

 

Technische Mindest- 
anforderungen Netz- 
sicherheitsmanagement 
 

Sei te /Umfang 

6 / 18  

 

Zuständig 

Betriebsmittelmanagement 

 

Herausgeber 

Stromnetz Berlin 

 

Ausgabe 

Oktober 2026 

Quittierungsmeldungen: 

 

• Keine Reduzierung der Leistungsabgabe / 100 % Gesamtnennleistung 

• Reduzierung der Leistungsabgabe auf 60 % Gesamtnennleistung 

• Reduzierung der Leistungsabgabe auf 30 % Gesamtnennleistung 

• Reduzierung der Leistungsabgabe auf 0 % Gesamtnennleistung 

 

Diese Meldungen spiegeln zurück, dass der Befehl zur Reduzierung oder Aufhe-

bung der Reduzierung die Erzeugungsanlage erreicht hat. 

 

Der Zustandswechsel der Quittierungsmeldungen aus der Erzeugungsanlage von 

Aus auf Ein erfolgt unmittelbar nach Eingang der Befehle, unabhängig vom Errei-

chen einer Leistungsstufe. Die jeweilige Quittierungsmeldung darf nur für die Zeit-

dauer des Anstehens eines Leistungsfreigabebefehls aktiv sein. Es darf immer nur 

eine Quittierungsmeldung aktiv sein. 

 

Stellungsmeldungen: 

 

Stellungsmeldung Kuppelschalter EIN/AUS 

• Rückmeldung Ein (Anlage am Netz) 

• Rückmeldung Aus (Kuppelschalter geöffnet) 

 

Die Stellungsmeldung der Schalteinrichtung(en) muss direkt vom Kuppelschalter 

ausgehen (z. B. Hilfsschalter). 

4 Technisches Konzept 

Der Netzbetreiber behält sich vor, das technische Konzept zur Umsetzung der 

ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung von Erzeugungsanlagen (Netz-

sicherheitsmanagement) gegebenenfalls nachträglich anzupassen, z. B. bei Ände-

rungen der Signalübertragung. 

4.1 Technische Umsetzung für Erzeugungsanlagen und Spei-

cher, die fernwirktechnisch angebunden werden 

Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer installierten Leistung ab 100 kW (bei 

PV-Anlagen kWp) werden fernwirktechnisch an das Netzsicherheitsmanagement 

des Netzbetreibers nach dem in Abbildung 1 dargestellten Prinzip und dem in Bild 

1 im Bildteil dargestellten Schema angeschlossen. 

 

Der Netzbetreiber stellt eine komplette und betriebsfertige Lösung als Übertra-

gungseinheit zur Verfügung. Die Übertragungseinheit bleibt Eigentum des Netzbe-

treibers. 
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Die Datenübertragung erfolgt auf Basis der technischen Richtlinien des BSI1. Die 

Daten werden über sichere Verbindungen inhaltsverschlüsselt und signiert übertra-

gen. 

 

Der Einbau der Übertragungseinheit erfolgt zu Lasten des Anlagenbetreibers in der 

Regel durch den zugelassenen Schaltanlagenhersteller, der den Zählerplatz für die 

Erzeugungsanlage errichtet, bzw. bei bestehenden Anlagen für die Nachrüstung 

der Übertragungseinheit erweitert. Umbauten und Erweiterungen von bestehenden 

Schaltanlagen sind nur systemgleich durch den Hersteller zugelassen. 

 

 

Abbildung 1 Prinzipdarstellung für das Master-/ Slave-System 

 

Eine Liste aller zugelassenen Schaltanlagenhersteller für das Netz der Stromnetz 

Berlin GmbH finden Sie unter www.stromnetz.berlin/installateure 

 

Der Anschluss der Übertragungseinheit und die Verbindung zur Erzeugungsanlage 

erfolgt im Auftrag des Anlagenbetreibers durch einen im Installateurverzeichnis ei-

nes Netzbetreibers eingetragenen Elektroinstallateur. 

 

Die Art und Ausführung des Netzsicherheitsmanagements erfolgten hierbei grund-

sätzlich, unabhängig von Art und Leistung der Erzeugungsanlage, nach einem ein-

heitlichen, standardisierten, im Folgenden beschriebenen Konzept. 

 

Die Verbindung der Übertragungseinrichtung in der Erzeugungsanlage mit dem 

Netzleitsystem des Netzbetreibers soll über leitungsgebundene Telekommunikati-

onsverbindungen oder, wenn dies technisch nicht möglich ist, über Funkverbindun-

gen erfolgen. Die Entscheidung dazu ist abhängig von den örtlichen sowie den 

 
1 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 

http://www.stromnetz.berlin/installateure
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netzspezifischen Gegebenheiten zu treffen und wird während der Antragsphase 

vom Netzbetreiber festgelegt. 

4.1.1 Einbauort 

Die Übertragungseinheit wird in der Regel in einem separaten, plombierbaren Ge-

häuse, das den Anforderungen der DIN VDE 0603-1 und -2 (VDE 0603-1 und -2) 

entspricht, neben dem Zählerplatz für die erzeugte elektrische Energie installiert. 

Hierbei gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Den Einbauort 

stimmt der Errichter der elektrischen Anlage mit dem Netzbetreiber ab. 

 

Das Gehäuse ist so zu installieren, dass der Abstand vom Fußboden bis Mitte 

Übertragungseinheit zwischen 0,8 bis 1,8 m liegt. 

 

Die Übertragungseinheit darf wegen möglicher elektromagnetischen Störfeldern 

nicht unmittelbar neben oder in der Nähe von Wechselrichtern bzw. Generatoren 

angebracht werden. 

 

Bei Einbau der Übertragungseinheit in eine Niederspannungs-Hauptverteilung als 

Standverteiler ist eine Schottung zu benachbarten Feldern sowie eine Klarsicht-

Zwischenabdeckung vorzusehen. Die Zwischenabdeckung muss mindestens 2 mm 

stark, mit Griffleisten oder ähnlichem zum Auf- und Absetzen ausgestattet und 

plombierbar sein. 

 

Je Zwischenabdeckung sind zwei diagonal angeordnete Plombiervorrichtungen 

ausreichend, wobei jede für sich getrennt plombierbar sein muss. Die Bohrungen 

für die Plombierung müssen einen Mindestdurchmesser von 1,5 mm haben. 

 

Soll die Übertragungseinheit in einem Zählerschrank mit den Maßen nach DIN VDE 

0603-1 (VDE 0603-1) eingebaut werden, ist ein separater, abschließbarer Zähler-

schrank erforderlich. Die Schließung erfolgt über einen DIN-Normprofilhalbzylinder 

nach Vorgabe des Netzbetreibers. 

 

Die Übertragungseinheit wird vom Netzbetreiber betriebsfertig parametriert und 

vormontiert auf einer Montageplatte dem Schaltanlagenhersteller zur Abholung be-

reitgestellt. Die Spezifikation der Montageplatte stellt der Netzbetreiber auf Anfrage 

zur Verfügung. Das entsprechende Gehäuse stellt der Anlagenbetreiber. 

 

Die lichten Innenabmessungen des Gehäuses müssen mindestens betragen: 

 

Höhe = 600 mm 

Breite = 250 mm 

Tiefe = 200 mm 

 

Der Anlagenbetreiber schafft in seiner Anlage die Möglichkeit einer stabilen Daten-

übertragung. Er veranlasst auf seine Kosten nach Absprache mit dem Netzbetrei-

ber, je nach festgelegtem Verbindungstyp: 

 

• Für eine vorzugsweise leitungsgebundene Kommunikationsverbindung die 

Verlegung eines Datenkabels (mindestens Typ Cat. 5 gemäß EN 50288 oder 
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mindestens gleichwertig) zwischen Übertragungseinheit und dem Hausüber-

gabepunkt (HÜP) des genutzten Kommunikations-Verteilnetzes. Die Ge-

samtlänge des Datenkabels darf 100 m nicht überschreiten. 

• Für Funkverbindungen die Montage einer externen Antenne nach Vorgabe 

des Netzbetreibers. Der Netzbetreiber führt hierzu im Rahmen seiner Leis-

tungen vor Ort eine Feldstärkenmessung durch. Die Antenne ist außerhalb 

des Gehäuses der Übertragungseinheit an einem geeigneten Ort, vorzugs-

weise innerhalb des Gebäudes, in dem die Übertragungseinheit installiert 

wird, zu installieren. 

 

Die Antenne darf wegen möglicher elektromagnetischen Störfelder nicht un-

mittelbar neben oder in der Nähe von Wechselrichtern bzw. Generatoren an-

gebracht werden. 

 

Soll die Antenne außerhalb eines Gebäudes angebracht werden, muss sie in 

das Blitzschutzsystem des Gebäudes einbezogen werden. 

 

Der Netzbetreiber stellt eine geeignete Außenantenne mit fest angeschlosse-

nem Kabel und passendem Stecker für das GPRS-Modem der Übertra-

gungseinheit bereit. Eine Verlängerung dieser Antennenleitung ist mit fertig 

konfektionierten Kabeln um 5 m oder um 10 m möglich. 

 

Die Verlängerungen dürfen nicht gekürzt werden, Überlängen müssen aufge-

rollt und als Ring auf dem Kabelweg untergebracht werden. Über-steigt die 

notwendige Länge des Antennenkabels diese ca. 15 m (ein-schließlich Ein-

führungslänge zur Übertragungseinheit) oder ist eine sachgerechte Installa-

tion des vorkonfektionierten Kabels nicht möglich, ist eine Festverlegung 

bauseits erforderlich. Der erforderliche Kabeltyp dafür ist "RG213 low loss", 

ein dämpfungsarmes Koaxialkabel mit ca. 10 mm Durchmesser. 

 

Die Gesamtlänge des Antennenkabels darf 40 m nicht überschreiten. 

Die Konfektionierung mit Stecker und Buchse erfolgt in Absprache mit dem 

Netzbetreiber. 

 

Die (Schraub-)Verbindung zwischen dem fest angeschlossenen Kabel (5 m) 

der Stabantenne und dem fest verlegten Kabel muss im Innenraum erfolgen. 

Alternativ zur Stabantenne kann auch eine flache Wandantenne verwendet 

werden. 

4.1.2 Übertragungseinheit 

Der Einbau und der Anschluss der Übertragungseinheit an die Erzeugungs-anlage 

gemäß Bild 1 in Abschnitt 5 (Bildteil) erfolgt durch den mit dem Anschluss der Er-

zeugungsanlage beauftragten, im Elektro-Installateurverzeichnis eines Netzbetrei-

bers eingetragenen, Elektro-Installateur. Weitere Angaben zum Anschluss sind Ab-

schnitt 5 (Bildteil) zu entnehmen. 

 

Die Versorgungsspannung ist aus dem gemessenen Teil der elektrischen Anlage 

bereitzustellen, der unabhängig von der Erzeugungsanlage ist. 
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Die Schnittstelle zwischen Master und Slave ist als RS485 über IEC 60870-5-101 

auszuführen. 

 

Darüber hinaus verfügt die Übertragungseinheit für die Befehlsgabe Netztrennung 

„EIN“ und Netztrennung „AUS“ (Freigabe) sowie für deren Rückmeldungen potenti-

alfreie einpolige Umschaltkontakte. 

 

Vor der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage muss die Übertragungseinheit vom 

Netzbetreiber mit den anlagenspezifischen Daten parametriert und in Betrieb ge-

nommen werden. 

4.1.3 Befehl „Aus mit Netztrennung“ 

Der Befehl „Aus mit Netztrennung“ muss direkt, ohne Zwischenschaltung von zu-

sätzlichen Steuer- oder Regeleinheiten, auf die Unterspannungsauslöser der 

Schalteinrichtung(en) des Kuppelschalters der Erzeugungsanlage wirken. 

 

Reicht die maximale Kontaktbelastbarkeit der Übertragungseinheit nicht aus, sind 

Relais oder Hilfsschütze zulässig. 

 

Die Rückmeldung der Schaltstellung des Kuppelschalters an die Übertragungsein-

heit muss direkt von der bzw. den Schalteinrichtung(en) des Kuppelschalters aus-

gehen (z. B. Hilfsschalter). 

 

Für die Umsetzung des Netztrennbefehls gilt das Prinzip der Einfehlersicherheit ge-

mäß VDE-AR-N 4105. 

 

Im Normalbetrieb der Erzeugungsanlage (Ausgangszustand) liegt an der Übertra-

gungseinheit der Befehl „Netztrennung Aus“ (Freigabe) von der Netzleitstelle an. 

Der Betreiber der Erzeugungsanlage kann die Anlage selbstständig aus- und ein-

schalten. 

 

Die Befehlsgabe „Netztrennung Ein“ von der Netzleitstelle bewirkt die Ausschaltung 

des Kuppelschalters (Aus mit Netztrennung). Die Anlage kann vom Betreiber nicht 

eingeschaltet werden. 

 

Erst nach der Freigabe des Kuppelschalters durch die Netzleitstelle mit der Be-

fehlsgabe „Netztrennung Aus“ kann die Erzeugungsanlage vom Betreiber selbst-

ständig wieder eingeschaltet werden. 

4.2 Technische Umsetzung für Erzeugungsanlagen, die nicht 

fernwirktechnisch angebunden werden 

Für Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer installierten Leistung ab 7 kW und 

unter 100 kW (bei PV-Anlagen kWp) stellt der Messstellenbetreiber das Signal zur 

Reduzierung der Einspeiseleistung über das Smart-Meter-Gateway und ggf. eine 

Steuerbox bereit. Diese Geräte verbleiben im Eigentum des Messstellenbetreibers. 

Zum Einbauort und der Steuersignalübergabe der steuerbaren Erzeugungs-

anlage sind die Vorgaben im Dokument „Ergänzungen und Konkretisierun-

gen zu den TAB NS Nord […]“, Abschnitt 9.2 zu beachten. 

https://www.stromnetz.berlin/tab-ns-nord-ergaenzung/
https://www.stromnetz.berlin/tab-ns-nord-ergaenzung/
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In Stromwandler-Zähleranlagen wird das Smart-Meter-Gateway sowie die Steuer-

box zukünftig vom Messstellenbetreiber im APZ-Feld (3-reihig mit Hutschienen, 

plombierbar, bauseits zu stellen) platziert. Die Übergabestelle des Steuersignales 

(Steuer-Signalklemmleiste und/oder RJ45-Buchse) wird in einem separaten Ge-

häuse (i. d. R. anlagenseitiger Anschlussraum) vom Errichter anschlussfertig vor-

bereitet. Beide Gehäuse sollten unmittelbar aneinander angrenzen. 

 

Für per intelligentem Messsystem angebundene Erzeugungsanlagen und Speicher 

mit Netzeinspeisung und einer in Summe maximalen installierten Leistung größer 

30 kVA bis 100 kVA ist ein Schlüsselschalter nach Vorgabe des Netzbetreibers vor-

zusehen. Über den Schlüsselschalter kann die Erzeugungsanlage, wie in Abschnitt 

3 beschrieben, zur „Anlagenabschaltung“ nach VDE-AR-N 4105 bei z. B Arbeiten 

unter Spannung, Instandsetzungen oder der Durchführung von Baumaßnahmen im 

Netz, durch den Netzbetreiber vom Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 

Versorgung getrennt werden (manueller Netztrennbefehl). 

 

Der Schlüsselschalter muss dem Netzbetreiber jederzeit zugänglich sein. Kann 

dies organisatorisch nicht sichergestellt werden, muss ein Schlüsseltresor mit Netz-

betreiberschließung am Zugang zum Grundstück vorgesehen werden. 

 

Der Schlüsselschalter muss direkt, ohne Zwischenschaltung von zusätzlichen 

Steuer- oder Regeleinheiten, auf den Unterspannungsauslöser der Schalteinrich-

tung(en) des Kuppelschalters der Erzeugungsanlage wirken. 

 

Alle an einem Netzanschlusspunkt angeschlossenen Erzeugungsanlagen und 

Speicher mit Netzeinspeisung mit einer in Summe maximalen installierten Leistung 

größer 30 kVA bis 100 kVA2 müssen über einen gemeinsamen Schlüsselschalter 

vom Netz der allgemeinen Versorgung getrennt werden können. 

 

Reicht die maximale Kontaktbelastbarkeit des Schlüsselschalters nicht aus, sind 

Relais oder Hilfsschütze zulässig. 

 

Die Rückmeldung der Schalterstellung des Kuppelschalters an die Schalt-zu-

standsanzeige im Schlüsselschalter muss direkt von der bzw. den Schalteinrich-

tung(en) des Kuppelschalters ausgehen (z. B. Hilfsschalter). 

 

Für die Umsetzung des Netztrennbefehls gilt das Prinzip der Einfehlersicherheit ge-

mäß VDE-AR-N 4105. 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt Schlüsselschal-

ter für Erzeugungsanlagen“ unter www.stromnetz.berlin/erzeugungsanlagen. 

4.3 Messeinrichtungen / Zähler / Messsysteme 

Es gelten die Bedingungen zum Messstellenbetrieb und zu Messsystemen entspre-

chend dem Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Daten-kommunikation in 

intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG). 

 

 
2 Bei Anlagen ab 100 kW gelten die Anforderungen nach § 9 EEG. 

http://www.stromnetz.berlin/erzeugungsanlagen
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Die Art der Messeinrichtung für die Erzeugungsanlage legt der Netzbetreiber fest. 

Die Messeinrichtungen des Netzbetreibers für Erzeugungsanlagen sind in Tabelle 

1 aufgeführt. 

 

Die Bereitstellung der Messwerte für die Übertragungseinheit erfolgt digital über die 

Schnittstelle zwischen Master und Slave ist als RS485 über IEC 60870-5-101 aus-

zuführen. Die Messung der IST-Einspeisewerte liegt in der Verantwortung des An-

lagenbetreibers. 

 

Ist ein Erzeugerzähler erforderlich, sind bei der Auswahl der Messeinrichtung nach 

Tabelle 1 die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 und die TAB des Netzbetrei-

bers zu berücksichtigen. 

Der APZ darf für den Einbau von kundeneigener Messtechnik bzw. -geräte nicht 

genutzt werden, da dieser Funktionsraum dem Netz- bzw. Messstellenbetreiber 

vorbehalten ist. Hier ist bspw. ein entsprechendes Verteilerfeld zu nutzen. 

 

Ein Messwertumformer nach dem ehemaligen NSM 1.0 sollte nur in Ausnahmefall 

zum Einsatz kommen. Die Nutzung von Primär- oder Sekundärstromkreisen einer 

vorhandenen Abrechnungsmessung ist nicht gestattet. 

 

Erzeugungsanlage Messeinrichtung 

≥ 100 kVA 
Stromwandler-Zähleranlage 

plus Messwertumformer 

> 55 kVA < 100 kVA Stromwandler-Zähleranlage 

> 30 kVA ≤ 55 kVA 

100-A-Messung auf Zählerkreuz 

Zählerplatzverdrahtung H07V-K 25 mm² 

analog DIN 43870 Teil 3 

> 22 kVA ≤ 30 kVA 

eHZ mit Steckkontaktierung 

(BKE-I oder BKE-AZ) 

mit BKE-Datenschnittstelle 

und RJ45-Buchse 

Zählerplatzverdrahtung H07V-K 16 mm² 

analog DIN 43870 Teil 3 

≤ 22 kVA 

eHZ mit Steckkontaktierung 

(BKE-I oder BKE-AZ) 

mit BKE-Datenschnittstelle 

und RJ45-Buchse 

Zählerplatzverdrahtung H07V-K 10 mm² 

nach DIN 43870 Teil 3 

Tabelle 1 Messeinrichtungen für Erzeugungsanlagen mit Erzeugerzähler 
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4.4 Zählerplätze für Erzeugungszähler 

4.4.1 Zählerplätze für direkte Messung 

Zugelassene Zählerplätze und mögliche Zählerplatz-Konfigurationen sind in den 

VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-N 4100 (Technische Regeln für den Anschluss 

von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Nieder-

spannung)3) und VDE-AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

– Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeu-

gungsanlagen am Niederspannungsnetz) beschrieben. Weitere Informationen zu 

Zählerplätzen enthalten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetrei-

bers, TAB NS Nord sowie die Erläuterungen zu den TAB NS Nord. 

 

Wird ein Zähler des Netzbetreibers eingebaut, muss das Zählerfeld den Vorgaben 

der DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) entsprechen. 

 

Die lichten Innenabmessungen des Gehäuses müssen mindestens betragen: 

 

Höhe = 450 mm 

Breite = 250 mm 

Tiefe* = 162,5 mm 

 

* ab Oberkante Zählertragschiene 

 

Bei Anlagen bis 30 kVA werden vom Netzbetreiber in der Regel elektronische 

Haushaltszähler (eHZ) mit Steckbefestigung eingesetzt. Bei Zählerplätzen mit Drei-

punkt-Befestigung wird der Zählerplatz bauseitig mit einem BKE-AZ-Adapter be-

stückt. Der Zählerplatz mit Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE) und 

Raum für Zusatzanwendungen ist vom Errichter mit einer BKE-Datenschnittstelle 

(Optokoppler) auszurüsten. Die Zählerplatzverdrahtung ist entsprechend VDE-AR-

N 4100 auszuführen. 

 

Bei Erzeugungsanlagen können 100-A-Zähler mit Dreipunktbefestigung für instal-

lierte Leistungen bis 55 kVA einzeln in einem separaten Zählerschrank bzw. Ge-

häuse eingesetzt werden. Die maximal zulässige Dauerstrombelastbarkeit am Zäh-

lerplatz (Herstellerangabe) ist vom Errichter der elektrischen Anlage zu berücksich-

tigen. 

4.4.2 Halbindirekte Messung 

Für Erzeugungsanlagen mit einer elektrischen Leistung größer 55 kVA ist je nach 

Messkonzept ggf. eine Stromwandler-Zähleranlage nach Vorgabe des Netzbetrei-

bers erforderlich. Zählerplätze für halbindirekte Messung sind Bestandteil der vom 

Netzbetreiber entsprechend „TAB NS Nord“ zugelassenen Betriebsmittel. 

 

Der Netzbetreiber führt eine Liste der zugelassenen Hersteller. 

 

Umbauten an vorhandenen Stromwandler-Zähleranlagen dürfen nur durch den 

Hersteller oder nach dessen Vorgaben von einem im Installateurverzeichnis eines 

 
3 Für Zählerplätze vormals VDE-AR-N 4101 
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Netzbetreibers eingetragenen Elektrotechniker in Abstimmung mit dem Messstel-

lenbetreiber durchgeführt werden. 

 

Untermessstellen mit Niederspannungs-Stromwandlerzählern für Erzeugungsanla-

gen im kundeneigenen Niederspannungsnetz mit Übergabestation sind nach den 

Vorgaben des Netzbetreibers – Untermessstellen für Erzeugungsanlagen – zu er-

richten. Nähere Angaben hierzu erteilt der Netzbetreiber. 
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5 Bildteil 

Bild 1 Anschlussschema Prozesserfassungs-, -verarbeitungs- und -übertra-

gungeinheit für Erzeugungsanlagen ab 100 kW (bei PV-Anlagen kWp) 
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Bild 2 Anschlussschema des Rundsteuerempfängers/Strompager für 

Erzeugungsanlagen unter 100 kW (bei PV-Anlagen kWp) installierter 

Leistung 
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Bild 3  Maße der Montageplatte für die Übertragungseinheit ab 100 kW 
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Bild 4 Beispiel Stromklemmenaufbau Anschaltung mit Erzeugerzähler und 

Messwertumformer-Slave-Einheit bei EZA ab 100 kW 

 

 


